Notatka stuzbowa

spisana pomigdzy przedstawicielami: TAURON Dystrybucja S.A.
a: Gming Gtuchotazy

w obecnosci :

1. Rafat Kubas przedstawiciel: TD S.A. OOP/OME

1. Robert Rogoz przedstawiciel: TD S.A. OOP/OME

2. Bogdan Siwkowski przedstawiciel: TD S.A. OOP/OMR

3.502man. opme & przedstawiciel: Gmina Glucholazy - Inwestor
4. Alina Banach przedstawiciel: ,Ustugi Projektowe Alina Banach "

Dotyczy: kolizji elektroenergetycznej linii napowietrznej $redniego napiecia

708 07 GPZ BODZANOW -~ RZEZNIA odc. 7/0647 WODOCIAGI ~ 7/0183 WARSZTATY PGR w
przesle st. 34 z inwestycjg ,Budowa drog osiedlowych ul. Zapolskiej Fredry, Tuwima,
Mickiewicza, Brzechwy w Gluchotazach” na odcinku kolidujacym z ulicg Tuwima.

(pismo TD/OOP/OME/2015-10-12 nr barcode: 1004981 814)

Tres¢ rozmowy :

Na wniosek Inwestora w celu ograniczenia kosztow usunigcia kolizji na odcinku: stup nr 3 —
stup nr 4 akceptujemy zamiast kablowania lini, modernizacje istniejgce] linii napowietrznej
SN w nastepujacy sposéb:
° przeniesienie stanowiska stupowego nr 708/07/3 w strong zadrzewionej skarpy
wzdtuz osi przesta 2-3,
¢ zachowane minimalnych odlegto$ci skrajnego przewodu od korony, konaréw i pni
drzew; odleglo$¢ ta, zgodnie z przyjetymi w TD S.A. wytycznymi wynosi 5m.
¢ zawieszenie istniejgcych przewodéw na stupie nr 708/07/3 w uktadzie tréjkatnym (dla
ograniczenia zakresu wycinki).
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TAURDON Dystrybucja S.A. A g
Oddziat w Opolu o
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole j,;j.é*f‘*‘i) TAU Rg N
tel. +48 77 883 90 00, fax +48 77 889 82 54 ” ; !
DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron—_dystgbuga.zol
Nysa, dnia 12-10-2015 Ustugi Projektowe
Alina Banach
TD/OOP/OME4/1004981814/2015 ul. Opawska 6/6

48-304 Nysa

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J.
W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Budowa drég osiedlowych ul. Zapolskiej Fredry, Tuwima, Mickiewicza Brzechwy w Gluchotazach”

z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Linie napowietrzne SN: )
- 716 00, 727 00 Il torowa GPZ BODZANOW - RS PAPIERNIA odcinek st 80-81-82,
przewody typu Cu3x120, AFL3x120

- 708 07 GPZ BODZANOW — RZEZNIA odc. 7/0647 WODOCIAGI - 7/0183 WARSZTATY PGR st. 2-3-4;
przewody typu AFL-6 3x70

b) linie napowietrzno-kablowe nN wyprowadzone ze stacji transformatorowych:

G-ZY SIENKIEWICZA 7/0684:
- obw. kier. st. 731 (ul. Tuwima, Fredry) przewody typu AL4x70+35,
st.tr. SIENKIEWICZA - st.731 kable YAKY 4x1 20+YAKY4x35,
st.735-ZK3744 kabel YAKY 4x35;
st.738-ZK3715 kabel YAKY 4x35,
st.740-ZK9657 kabel YAKY 4x35;
sh.743-ZK2706 kabel YAKY 4x35;
- obw. kier. st. 781 (ul. Fredry) kable YAKY 4x120+ YAKY 4x35;
- obw. kier. st. 761 (ul. Zapolskiej) kable YAKY 4x120+ YAKY 4x35;
- obw. kier. st. 701 (ul. Zapolskiej) kable YAKY 4x120+ YAKY 4x35 oraz przewody typu AL4x70+35,
st.701-ZK9184 kabel YAKY 4x35,
st.703-ZK3465 kabel YAKXS 4x35,
st.704-706 przewody AL 5x35,
s1.705-ZK9616-ZK9445 kabel YAKY 4x35,
s.705-ZK9461 kabel YAKXS 4x35,
st.710-711 przewody AsXSn 5x35,

G-ZY WYSPIANSKIEGO 7/0383:
-obw. kier ZK3745-st.751,
s1.360-bud 35 ul. Okulickiego YAKY 4x35
s1.356 — kier. 357 AsXSn 4x70+35, kier. 355 AL4x35+25, kier. ZK3735 YAKY4x35
-odc. ZK3805-ZK3311-ZK3382-ZK3536 kabel YAKY 4x120, ZK3382-ZK3518 kabel YAKY 4x35.

Kolidujace odcinki linii kablowych oraz stanowiska stupowe linii napowietrznych powyzszych/inii na zy

przetozy¢ poza obszar kolizji. Dostosowaé posadowienie ziaczy kablowych do zmienianych rze n7ch"~
terenu. AT

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 LA oo e

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511 965.927,36 z¢ tnosé
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Z Ory¥in tem
ul. Jasnogdrska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego )
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.sl



Dostosowaé ochrone przeciwporazeniowa, obostrzenia oraz odlegtosci pionowe od drég na liniach
napowietrznych SN oraz nN. W przypadku konieczno&ci wymiany stupow linii jednotorowej SN i linii nN
stosowac zerdzie wirowane typu E.

W miejscach skrzyzowari i zblizen istniejacych i przektadanych kabli z uzbrojeniem technicznym oraz
drogami stosowac ostony rurowe typu DVK, SRS, PS lub adekwatne, w kolorze niebieskim dla linii nN.
Zalomy trasy kabli lokalizowaé poza miejscami skrzyzowan.

W przypadku koniecznoéci wykonania wstawek na liniach kablowych nN nowe odcinki wykonaé kablaml
typu YAKXS 0,6/1kV o przekroju jak linia istniejgca o zytach typu SE dla kabli o przekroju do 120mm>.

1. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie
gorszy niz przed usunigciem kolizji.

2. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawna skladajgcy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucija

S.A oddziat w Opolu w Dziale Eksploatacji OME, uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych ipowtarzalnych
oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach istandardach TAURON
Dystrybucja S.A.

4. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;j.

5. Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytgczenia.

6.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplaine wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz

ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

7. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb

energetycznych TD S.A. oddziat w Opolu, a nastgpnie zgtosic celem dokonania odbioru robét

zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do koricowego odbioru

technicznego.

8. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzern wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajacg w branzy

elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

10. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

11. Dia linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

12. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktuainic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

13. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacjg. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowe;j i elektronicznej.

14. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD
SA.

16. Waznos$¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Robert Rogoz tel. 77 889 7313, Wydziat Eksploatacii

Kopia:
1. OME

Zatgczniki:
1. Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:
1. -
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ACADN Dy 3iASusa SA

Cccziat w Ozoiu

ul. Warynskizgn 1, 45-047 Ocola

tal. +48 77 883 90 00, fax +48 77 289 32 54

Adras co koraspondancii: o
ul. Oleska 3, 45-052 Onale
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, dnia 08-10-2015r Ustugi Projektowe Alina Banach

ul. Opawska 6/6

48-304 Nysa
Sygnatura: TD/OOP/OMD3/2015-08-29/0002479

nr barcodu 1004981814/248
Th[oop{OMDU| 104 - 40- B3jccccoo 3

dotyczy: wstepnej informacji branzowej o eksploatowanych urzadzeniach przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole w zwigzku z zamiarem przebudowy istniejgcego ciggu pieszo
jezdnego wzdtuz ulic: Fredry, Mickiewicza, Tuwima, Zapolskiej, Brzechwy w miejscowosci
Gtuchotazy.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29.09.2015r w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, wraz _z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne SN i nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym
zakresie.

W zwigzku z wystepujgca kolizjg z urzgdzeniami energetycznymi bedacymi wiasno$cig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole wniosek zostat przekazany do Wydziat Eksploatacii w Nysie,
nr telefonu 77 8897313 w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Zatgczony do wniosku 1-egzemplarz projektu budowlanego z mapami zostanie przestany Paristwu wraz z
drukiem Porozumienia.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebnym pismem.

Z powazaniem

sprawe prowadzi: - TAURO
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319

Rozdzielnik
OMDNysa .
7arek Woéjcik
\
NIF’:_ 611020 28 60, REGON: 230179216
' Kapitat zaktadowy {wptacony): 511.965.927,36 2+
TAURON Drstrybucja SA. Sad Rejonowy dla Xrakowa Srédmiescia
ul. la-snugursffa 1 Al Wydziat Gospodarcry Krajowega Rejestry Sadawego
31-358 Krakow pad numerem KRS: 0CCO073321

WAt tauran-gdy sty budiz.oh
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

ul. Waryfsklego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

w

Adres do kerespondencji:
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, 08.08.2016 Gmina Gtuchotazy
TD/OOP/SR/2016- 0811 {00000} Rynek 15

48-340 Glucholazy
Dotyczy: uzgodnienia taczenia do sieci dystrybucyire odcinkéw linii oéwietlienia

wraz z oprawami w m. Glucholazy

Odpowiadajgc na ziozone wnioski o okreélenie warunkéw przylgczenia w dniu
27.07.2016r. wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. linii
o$wietleniowej wraz z oprawami o mocy wnioskowanej 4 kW

l. Przy realizacji zadania nalezy spetnié hastgpujace warunki:
1. Miejscem przylgczenia do sieci bedg odpowiednio:
» Linia oéwietlenia drogowego stup nr 716/o zasilany ze sfacji transformatorowej

SN/nN ,Sienkiewicza® S-684 dia projektowanych stupéw na dzialce 920
ul.Brzechwy

» Linia oéwietlenia drogowego stup nr 708 zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN  Sienkiewicza" S-684 dla projektowanych stupéw na dzialce 942
ul.Zapolskiej

» Linia odwietlenia drogowego stup nr 743 zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN _Sienkiewicza” S-684 dla projektowanych stupéw na dziatce 1076/1
ul. Tuwima

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych bedg zaciski
pradowe linii skojarzonej oéwietlenia drogowego na istniejgcym stupie nr 711, 708,
743 w kierunku projektowanych instalagji

3. Granicg eksploatacji bedg zaciski pragdowe linii céwietlenia drogowego na istniejgcym
stupie nr 716/0, 708, 743 w kierunku projektowanych instalacji

4. Zakres prac zwigzany z przylgczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Wnioskodawce:

a) od istniejgcego slupa oéwietlenia ulicznego nr 716/o, 708, 743 z linii oswietlenia
ulicznego, zaprojektowaé odcinek odpowiedniej linii oswietleniowej, zasilanej linig
kablowg YAKXS 4x35mm2

b) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — trase oéwietlenia ulicznego
uzgodni¢ z zainteresowanymi instytuciami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej
budowe-zgloszenie wydane przez wiasciwy urzgd terenowy

c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi  urzgdzeniami
elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrécié sie do Woydzialu
Dokumentadji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen

d) nalezy trwale oznakowaé projektowane stupy: numer sfupa nanie$¢ na pasku
koloru zielonego, numeracje stupéw nalezy uzgodnié w Regionie SN i nN Nysa

Wybudowane elementy sieci pozostajg na majgtku Gminy.



ll. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzenh
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania 2zwigzanego 2z przylaczeniem
projektowanych elementow sieci uzgodni¢ z Jednostkg Terenowa Prudnik ul. Kolejowa 2

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykonaé metodg prac pod napigciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoécig TD S.A moga wykonywac tylko
osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzacé do sieci zakiécer o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

lli. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gofowosci przytaczenia obiektu

do sieci TAURCN Dystrybucja S.A.:

a) zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucia.pl , ktéry w czesci dotyczgcej ztozenia oéwiadczenia
o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien byé potwierdzony przéz osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

b) szkic sytuacyjny przytaczanych urzadzen,

c¢) odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Krzysztof Cygan
Tel (77} 888 7224

Kopia: SR3, WST3.2

HIF: 811 020 228 60, LGN, 250192246

viadovey (wplztony) £11.825 768,27 21

."xjrl- U Sanovern

sotiaitoy Mraliwops Re
1733321 vowvctauron-dysteybucia gl

R Wadzial Cospodaiey b
: BOOG!

31-368 Riehdw P26 aumerern 15



